
Trinkwasserparameter
Ergebnisse 2024 nach Versorgungszonen

max. laut TWV VZ Stadt VZ Weiler Haus VZ Hennersberg

pH-Wert 6,5 - 9,5 7,6 8,1 7,6

elektrische 
Leitfähigkeit bei 
20°C

2.500 μS/cm 278 μS/cm 380 μS/cm 232 μS/cm

Gesamthärte -- °dH 14,6 °dH 12,2 °dH 7,4 °dH

Karbonathärte -- °dH 12,0 °dH 10,0 °dH 6,1 °dH

Calzium 400 mg/l 57,3 mg/l 49,9 mg/l 27,8 mg/l

Magnesium 150 mg/l 28,6 mg/l 22,5 mg/l 15,1 mg/l

Natrium 200 mg/l 0,8 mg/l 1,8 mg/l 0,5 mg/l

Kalium 50 mg/l 0,8 mg/l 1,6 mg/l 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l 7,4 mg/l 6,1 mg/l 1,6 mg/l

Chlorid 200 mg/l 0,9 mg/l 2,2 mg/l 0,3 mg/l

Sulfat 250 mg/l 23,8 mg/l 14,8 mg/l 3,3 mg/l

Pestizide 0,5 μg/l nicht bestimmbar nicht bestimmbar nicht bestimmbar
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